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Stadt Weil3ensee

Flache: 5.533 ha
Anzahl Einwohner: 3.746
Anzahl Gebaude: 1.326
Warmebedarf: 89,1 GWh
Gasnetz: IE
Warmenetz: nein

BESTANDSANALYSE

Anwendung Raumwarme Prozesswarme

Energietrager Erdgas

Sektor Haushalte Industrie

Nutzertyp Nicht-Wohnen

0 20 40 60 80 100
Anteil an Endenergiemenge in Prozent

Warmwasser Raumwarme B Prozesse Wohnen GHD
M Industrie B Kommunal Erdgas Heizol Strom
B Biomasse B Andere HEFH m MFH B Nichtwohngebaude

erteilung der Warmemenge nach Kategorien




POTENZIALANALYSE

Warmebedarf 2023 Il 89 1

!

Dachflachen-PV B | 323
Oberflachennahe Geothermie (EWS) | 12,3

Oberflachennahe Geothermie (EWK) 0,6
Agri-PV 2.171
Freiflachen-PV 111

Agrothermie I 2 020

Abwasserwarme (ARA) 0,6
Oberflachengewasser (See) 1,8
Freiflachen-ST NG 1.658
Biomasse (Wald) 0,1
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

B Technisches Potenzial in GWh/a geeignet B Technisches Potenzial in GWh/a bedingt geeignet

Legende

Warmeliniendichte 2045 [MWh/(m*a)]
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TRANSFORMATIONSPFAD BIS 2045

MaBnahmen Fokusgebiete

Prioritare MalBnahmen, die innerhalb
der nachsten 5 Jahre begonnen werden

Machbarkeitsstudie Warmenetz-

1 Eignungsgebiet
Zur Vorbereitung der Warmenetzpla-
nung wird die Nutzung der Potenziale
untersucht, der Energietragermix fest-
gelegt sowie eine Mindestanschluss-
quote fur die Wirtschaftlichkeit definiert.
In den Prifgebieten (Gewerbegebiet
& Mehrfamilienhauser Bahnhofstrale)
werden erste Wirtschaftlichkeitsprifun-
gen vorgenommen.

Wirtschaftlichkeitspriifung zu Gebau-
2 dewarmenetzen

Zur Vorbereitung der Warmenetzpla-

nung wird die Nu.tzung der Potenziale Eigﬁzngsgebiete

untersucht, Betreibermodelle und For- s/ Priifgebiet

derungen sowie eine Mindestanschluss- 1 Warmenetzeignungsgebiet

guote definiert. Ein Gebaudewarmenetz

besteht aus bis zu 16 Gebauden. Fakten zu Warmenetz-Eigungsgebiet
WeiBensee Zentrum Nord
Informationskampagne zu dezentrale - 107 Gebaude bei 70 % Anschlussquote
3 Wirmeversorgung - Rohrleitungslange: 1.502 m

. . - Heizleistung: 2,0 MW
Bereitstellung von Informationen und _Wirmebedarf: 3.348 MWh/a

unal?hanglngen Beratungep fur Einzel- - Gesamtinvestitionskosten (inkl. Fordermittel):
gebaude. Veranstaltungsreihe zu den 5 - 7.0 Mio. Euro

Themen Fordermittel, Wirtschaftlichkeit
verschiedener Technologien,
Gesetzeslage und Umbau.

Fakten zu Warmenetz-Eignungsgebiet
WeiBBensee Siid - Mehrfamilienwohnen
- 38 Gebaude bel 70 % Anschlussquote

- Rohrleitungslange: 1.005 m

- Heizleistung: 1,6 MW

Senkung der Treibhausgas- - Warmebedarf: 3.472 MWh/a
emissionen durch: - Gesamtinvestitionskosten (inkl. Fordermittel):
2,0 - 3,5 Mio. Euro
- Senkung Wirmebedarf um 30 % Fakten zu Warmenetz-Eignungsgebiet
bis 2045 WeiBBensee Zentrum Ost

. . - 52 Gebaude bei 70 % Anschlussquote
- Umstellung von fossilen Energie-  Rohrleitungslange: 839 m

tragern auf 73 % Biomasse, - Heizleistung: 1,7 MW

9 % Strom & 18 % Warmenetze - Warmebedart: 3.100 MWh/a
- Gesamtinvestitionskosten (inkl. Fordermittel):

3.5-45 Mio. Euro
y
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